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AVERTISSEMENTS
•  Le non-respect des averti ssements pourrait causer des dommages à l’équipement de la piscine ou entraîner 

de graves blessures, voire la mort.
•  L’appareil est desti né à un usage spécifi que pour la piscine, il ne doit être uti lisé pour aucun autre usage que 

celui pour lequel il a été conçu.
•  Il est important que l’ appareil soit manipulé par des personnes compétentes et aptes (physiquement et 

mentalement), ayant reçu au préalable des instructi ons d’uti lisati on. Toute personne ne respectant pas ces 
critères ne doit pas approcher de l’appareil, sous peine de s’exposer à des éléments dangereux.

•  Tenir l’appareil hors de portée des enfants.
•  L’installati on de l’appareil doit être réalisée conformément aux instructi ons du fabricant et dans le respect 

des normes locales en vigueur. L’installateur est responsable de l’installati on de l’appareil et du respect des 
réglementati ons nati onales en mati ère d’installati on. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de non-respect des normes d’installati on locales en vigueur.

•  Toute mauvaise installati on et/ou uti lisati on peut entraîner des dégâts matériels, ou corporels sérieux 
(pouvant entraîner un décès), 

•  Tout matériel, même franco de port et d’emballage, voyage aux risques et périls du desti nataire. Celui-ci doit 
faire des réserves écrites sur le bordereau de livraison du transporteur s’il constate des dommages provoqués 
au cours du transport (confi rmati on sous 48 heures par lett re recommandée au transporteur). Dans le cas 
d’un appareil contenant du fl uide frigorigène, s’il a été renversé, émett re des réserves par écrit auprès du 
transporteur.

•  En cas de dysfoncti onnement de l’appareil : ne pas tenter de réparer l’appareil par vous-même et contacter 
un technicien qualifi é.

•  Se référer aux conditi ons de garanti e pour le détail des valeurs de l’équilibre de l’eau admises pour le 
foncti onnement de l’appareil.

•  L’éliminati on ou le shunt de l’un des organes de sécurité entraîne automati quement la suppression de la 
garanti e, au même ti tre que le remplacement de pièces par des pièces non issues de nos magasins.

•  Ne pas vaporiser d’insecti cide ou autre produit chimique (infl ammable ou non-infl ammable) vers l’appareil, 
il pourrait détériorer la carrosserie et provoquer un incendie.

•  L’alimentati on électrique de l’appareil doit être protégée par un dispositi f de protecti on à courant diff érenti el 
résiduel de 30 mA dédié,  en conformité avec les normes en vigueur du pays d’installati on.

•  Avant toute opérati on, vérifi er que :
 - la tension indiquée sur la plaque signaléti que de l’appareil correspond bien à celle du réseau, 
 - le réseau d’alimentati on convient à l’uti lisati on de l’appareil, et qu’il dispose d’une prise à la Terre, 
 - la fi che d’alimentati on (le cas échéant) s’adapte à la prise de courant.

•  En cas de foncti onnement anormal, ou de dégagement d’odeur de l’appareil, arrêtez-le immédiatement, 
débrancher son alimentati on et contacter un professionnel.

•  Avant toute interventi on sur l’appareil, s’assurer que celui-ci est hors tension et consigné, ainsi que tout autre 
équipement raccordé à l’appareil, et que la priorité chauff age (le cas échéant) est désacti vée.

•  Ne pas débrancher et rebrancher l’appareil en cours de foncti onnement.
•  Ne pas ti rer sur le câble d’alimentati on pour le débrancher.
•  Ne pas manipuler d’éléments électriques avec les mains humides.
•  Nett oyer le bornier ou la prise d’alimentati on avant tout raccordement.
•  Pour tout élément ou sous ensemble contenant une pile : ne rechargez pas la pile, ne la démontez pas, ne la 

jetez pas dans un feu. Ne l’exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
•  Par temps orageux, débrancher l’appareil pour éviter qu’il ne soit endommagé par la foudre.
•  Ne pas plonger l’appareil dans l’eau (sauf pour les robots de nett oyage) ou la boue.

Recyclage
Ce symbole signifi e que votre appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. Il fera l’objet d’une collecte sélecti ve en vue 
de sa réuti lisati on, de son recyclage ou de sa valorisati on. S’il conti ent des substances potenti ellement dangereuses 
pour l’environnement, celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur sur les modalités de recyclage.
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•  Avant toute acti on sur l’appareil, il est impérati f que vous preniez connaissance de cett e 
noti ce d’installati on et d’uti lisati on, ainsi que du livret «averti ssements et garanti e» livré avec 
l’appareil, sous peine de dommages matériels, de blessures graves, voire mortelles, ainsi que 
l’annulati on de la garanti e.

•  Conservez et transmett ez ces documents pour une consultati on ultérieure tout au long de la 
vie de l’appareil.

•  Il est interdit de diff user ou de modifi er ce document par quelque moyen que ce soit sans 
autorisati on de Zodiac®.

•  Zodiac® fait évoluer constamment ses produits pour en améliorer la qualité, les informati ons 
contenues dans ce document peuvent être modifi ées sans préavis. 

Conseil : pour faciliter le contact avec votre revendeur
•  Noter les coordonnées de votre revendeur pour les retrouver plus facilement, et compléter les informati ons 

«produit» au dos de la noti ce, ces informati ons vous seront demandées par votre revendeur.
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 ❶ Caractéristi ques

   1.1 I  Descripti f

    ou      ou   

A Heat Line +

B Heat Line sans circulateur (SC)

C Heat Line nu (N)

   1.2 I  Caractéristi ques techniques

Heat Line Unité 20 40 70
Primaire °C 90 45 90 45 90 45

Secondaire °C 26 26 26

Puissance kW 20 4 40 8 70 14

Débit
Primaire

m³/h
0,9 0,7 1,7 1,4 3 2,4

Secondaire 10 15 20

Perte de charge
Primaire

bar
0,015 0,02 0,03

Secondaire 0,05 0,08 0,1

Raccordement primaire
Ø 26/34 femelle à visser (Heat Line + et SC)

Ø 26/34 mâle à visser (Heat Line N)

Raccordement secondaire PVC Ø50 ou Ø63

Indice de protecti on IP44 (Heat Line + uniquement)
Températures 
de 
foncti onnement

Eau piscine de 2 à 40 °C

Eau circuit primaire de 45 à 90 °C

Pression du 
circuit primaire

Service 2 bars

maximum 3 bars

1.2.1 Caractéristi ques circulateur Heat Line +

Heat Line + Circulateur Entraxe
Puissance absorbée In

Vitesse 3
20-40-70 UPM3 25/50 - 130 130 mm 33 W 0,15 A

FR



H0360800.D - FR - 2016-024

   1.3 I  Dimensions et repérage

Face avant

Heat Line 20-40 70

535 mm 665 mm

198 mm 328 mm

Heat Line + SC N

Corps échangeur multi tubulaire

Raccord ½ union PVC Ø63 à coller

Bouchon de vidange du circuit primaire

Doigt de gant

Sonde de régulati on

Circulateur

Fixati on du corps de l’échangeur

Coff ret électrique

Mamelon mâle/mâle Ø26/34

Clapet anti -retour

Bouchon

Réhausse + contrôleur de débit
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 ❷ Installati on

   2.1 I  Sélecti on de l’emplacement

•  L’appareil doit être installé dans un local venti lé, sans traces d’humidité et sans produits 
d’entreti en de piscine stockés.

•  Installer l’appareil le plus près possible de la source de chauff age (chaudière, pompe à chaleur, géothermie, chauff age 
solaire...).

•  Si l’appareil ne peut pas être installé à côté de la source de chauff age : 
 - prévoir le dimensionnement des canalisati ons, des circuits primaires et secondaires, en conséquence par rapport 

au débit d’eau, aux pertes de charge et à la distance, et les isoler thermiquement.
 - installer un circulateur plus puissant (nous contacter pour son dimensionnement et sa fourniture).

•  Si l’échangeur est éloigné du fi ltre : les tuyaux du circuit piscine doivent être en Ø50, ou Ø63 si le circuit fait plus de 
30 mètres en tout, et être posés dans un fourreau de protecti on en cas de passage enterré.

•  L’échangeur devra être placé de préférence en point bas afi n qu’il soit toujours rempli d’eau.
•  Le système de traitement d’eau doit être installé après l’échangeur et  en point bas afi n d’éviter les retours de chlore 

dans l’échangeur.
•  Laisser un espace libre d’au moins 80 cm autour de l’appareil afi n de faciliter son installati on et sa maintenance.

•  Les tuyauteries ne doivent pas être soutenues par l’échangeur.
•  L’appareil doit être fi xé horizontalement au mur du local technique :

 - Heat Line N : à l’aide d’équerres (non fournies).
 - Heat Line + et SC : grâce aux trous au dos du coff ret électrique et à l’aide de 4 vis (non fournies).

Cotes pour fi xati on Heat Line + et Heat Line SC

FR
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   2.2 I  Raccordements hydrauliques
•  Respecter le sens de raccordement hydraulique (voir indicati ons sur la cuve de l’échangeur).
•  Serrer correctement les raccords hydrauliques, et vérifi er qu’il n’y a pas de fuite.
•  Vérifi er que le système de tuyauterie est nett oyé avant tout raccordement.

 : vanne entrée d’eau piscine (circuit secondaire)
 : vanne by-pass piscine (circuit secondaire)
 : vanne sorti e d’eau piscine (circuit secondaire)
 : vanne entrée d’eau chauff age (circuit primaire)
 : vanne sorti e d’eau chauff age (circuit primaire)
 : corps de l’échangeur
 : circuit piscine
 : circuit chauff age
 : circulateur
 : purgeur automati que 
 : électrovanne (facultati f)
 : traitement d’eau

Conseil : opti misati on de l’échange des calories
•  L’eau provenant de la source de chauff age doit être à température constante.
•  Respecter le sens de circulati on de l’eau dans l’échangeur. Si votre installati on le nécessite, il est possible 

d’inverser le sens de circulati on de l’eau de piscine dans l’échangeur, voir § «2.2.3 Adaptati on de 
l’échangeur au sens de circulati on de l’eau (selon modèles)».

2.2.1 Raccordement du circuit chauff age (dit primaire)

•  Le piquage du circuit primaire doit être en amont de toute vanne ou pompe.
•  Heat Line N : si la source de chauff age possède un circulateur, il faut prévoir une bouteille 

tampon ou une logique de relayage pour stopper le foncti onnement du circulateur et  de la 
source de chauff age, ou un système pour qu’il n’y ait pas de retour d’eau du circuit primaire 
dans l’échangeur lorsqu’il n’y a pas de circulati on d’eau dans le circuit secondaire.

 - en tuyaux isolés, 
 - équipé de soupape de sécurité (pression tarée à 3 bars) et d’un vase d’expansion correctement dimensionné, 
 - les tuyauteries doivent être équipées de purgeurs automati ques en points hauts.

2.2.2 Raccordement du circuit piscine (dit secondaire)

•  Prohiber tout coude à 90° monté directement en entrée et sorti e de l’échangeur, laisser 25 cm 
minimum de tubulure droite pour éviter tout batt ement de la palett e du contrôleur de débit.

 - en tuyaux PVC Ø50 minimum, 
 - par l’intermédiaire d’un by-pass (recommandé pour faciliter la maintenance et obligatoire si le débit d’eau du 

circuit piscine est supérieur à 22 m³/h). 

 2.2.3 Adaptati on de l’échangeur au sens de circulati on de l’eau (selon modèles)
•  Reti rer le capot du coff ret électrique, débrancher les deux connecteurs du régulateur pour libérer le capot, 
•  Dévisser les 4 vis de fi xati on du support coff ret électrique, 
•  Faire pivoter l’échangeur et le circulateur de 180°, 
•  Positi onner,  puis refi xer le support coff ret électrique à l’aide des 4 vis de fi xati on, 
•  Rebrancher les deux connecteurs sur le régulateur, 
•  Remett re le capot du coff ret électrique en positi on et le fi xer à l’aide de la vis.
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   2.3 I  Raccordements de l’alimentati on électrique (selon modèles)

•   Des bornes mal serrées peuvent provoquer un échauff ement du bornier, et entraîne la 
suppression de la garanti e.

•  Avant toute interventi on à l’intérieur de l’appareil, il est impérati f de couper l’alimentati on 
électrique, risque de choc électrique pouvant entraîner des dommages matériels, de graves 
blessures, voire la mort. 

•  Seul un technicien qualifi é et expérimenté est habilité à eff ectuer un câblage dans l’appareil 
ou à remplacer le câble d’alimentati on.

•  L’alimentati on électrique de l’échangeur doit provenir d’un dispositi f de protecti on et de secti onnement (non fourni) 
en conformité avec les normes et réglementati ons en vigueur du pays d’installati on.

•  Protecti on électrique : par disjoncteur diff érenti el 30 mA.
•  L’alimentati on électrique doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signaléti que de l’appareil.
•  Uti liser le câble d’alimentati on livré avec l’appareil.
•  Prohiber toute rallonge ou raccordement multi prise, faire installer, par un technicien agréé, une prise de courant 

protégée à proximité de l’appareil.
•  Dans le cas où la longueur du câble d’alimentati on est insuffi  sante, son remplacement doit être réalisé  par un 

technicien qualifi é. 
•  Le câble électrique d’alimentati on doit être isolé de tout élément tranchant ou chaud pouvant l’endommager, ou 

pouvant l’écraser.
•  L’appareil doit être raccordé impérati vement à une prise de terre.
•  Les canalisati ons de raccordement électrique doivent être fi xes.

 2.3.1 Raccordement d’une commande externe pour l’alimentati on du circuit primaire
•  Uti liser un câble en 3G1 (secti on 1 mm²), 
•  Cett e foncti on est réalisée grâce au contact sec sans polarité « normalement ouvert au repos » (intensité maximum 

5A sous 250Vac 50-60Hz) disponible sur le régulateur bornes 19-20,
•  Le câble raccordé aux bornes 19-20 doit obligatoirement passer par le déchargeur « passe-fi l » complémentaire 

(fourni) à mett re en place sur la base du coff ret.

 

Ph : phase

N : neutre

F* : fusible de protecti on 
(maximum 5A) 

C* : circulateur 
complémentaire 

V’* : vanne 3 voies avec retour 
mécanique

CH* : source de chauff age 
existante

V’’* : vanne 3 voies motorisée 
à deux sens de rotati on 

KA1* : relais de commande

* non fournis

Raccordement à une source de chauff age Raccordement a un circulateur

Raccordement a une vanne 3 voies avec 
retour mécanique

Raccordement à une vanne 3 voies 
motorisée à deux sens de rotati on

FR
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❸ Uti lisati on

•   Ne jamais faire foncti onner le circulateur (selon modèle) sans eau. Le circulateur est très 
silencieux au démarrage, vous pouvez ne pas l’entendre foncti onner.

   3.1 I  Principe de foncti onnement
Votre échangeur uti lise les calories (chaleur) du chauff age de la maison pour réchauff er l’eau de votre piscine. 
L’échange se fait au travers de multi ples tubes, l’eau du chauff age maison circule dans le corps de l’échangeur, et l’eau 
de piscine circule dans les tubes.

Conseils : améliorer la montée et le mainti en en température de votre bassin
•  Couvrir le bassin à l’aide d’une couverture (bâche à bulles, volet…), afi n d’éviter les déperditi ons de 

chaleur. Plus la source de chauff age est proche de l’échangeur, et l’échangeur proche de la piscine, moins 
il y aura de perte de chaleur.

•  Anti ciper la mise en service de votre piscine suffi  samment longtemps avant uti lisati on. 
•  Pour la montée en température, mett re la pompe de fi ltrati on en foncti onnement conti nu (24 h/24).
•  Pour maintenir en température tout au long de la saison, passer à une circulati on « automati que » 

d’au moins 12h/jour (plus ce temps sera long, plus l’appareil disposera d’une plage de foncti onnement 
suffi  sante pour chauff er).

   3.2 I  Présentati on de l’interface uti lisateur (selon modèles)

Ecran d’affi  chage (par défaut : température de l’eau mesurée)

Bouton « marche/arrêt »

 Boutons de réglages des valeurs

Fixe Clignotant Éteint
Voyant 

«marche/arrêt»
Appareil alimenté 

électriquement / Pas d’alimentati on 
électrique

Voyant chauff age Chauff age en 
cours

•  En temporisati on avant foncti onnement
•  Pas de circulati on d’eau dans le circuit 

secondaire (inférieur à 1,1m³/h)
Pas de besoin de 

chauff age

Conseils : uti lisati on de l’interface uti lisateur
•  La régulati on de la température se fait de degré en degré.
•  Maintenir enfoncé le bouton permet de faire défi ler rapidement les valeurs.
•  La plage de réglage du point de consigne est comprise entre 2° et 40 °C. 
•  Cett e température maximale peut être abaissée afi n de protéger  le liner de la piscine (voir § «3.2.1 

Modifi cati on du point de consigne maximum»).

 3.2.1 Modifi cati on du point de consigne maximum
•  Eteindre le régulateur (le voyant « on » est éteint, la température d’eau du bassin est affi  chée),
•  Appuyer simultanément pendant 5 secondes sur  et : « PA » s’affi  che,

•  Appuyer sur , puis entrer la valeur « 80 » avec  ou  (code d’accès au menu  « paramètres »),

•  Appuyer sur  pour valider : « PA » s’affi  che,
•  Appuyer simultanément pendant 5 secondes sur  et  : « /1 » s’affi  che,
•  Appuyer sur  pour faire défi ler chaque paramètre jusqu’à  voir  s’affi  cher  « r2 »,

•  Appuyer sur , la valeur actuelle du paramètre « r2 » s’affi  che, 

•  Appuyer sur  ou  pour modifi er la valeur maximum du point de consigne, puis appuyer sur   pour valider 
cett e nouvelle valeur,

•  Appuyer simultanément pendant 5 secondes sur les touches  et  pour revenir à l’affi  chage de la  température 
d’eau du bassin.
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   3.3 I  Mise en foncti onnement

•   Ne jamais faire foncti onner le circulateur (selon modèle) sans eau. Le circulateur est très 
silencieux au démarrage, vous pouvez ne pas l’entendre foncti onner.

•  Ne jamais faire circuler d’eau dans le circuit primaire sans qu’il y ait de circulati on d’eau dans 
le circuit secondaire.

•  Le réglage du débit doit être eff ectué lentement afi n d’éviter les coups de bélier.

 : vanne d’entrée d’eau piscine (circuit secondaire)

 : vanne de by-pass piscine (circuit secondaire)

 : vanne de sorti e d’eau piscine (circuit secondaire)

 : vanne d’entrée d’eau chauff age (circuit primaire)

 : vanne de sorti e d’eau chauff age (circuit primaire)

•   Vérifi er le serrage correct des raccords hydrauliques, et l’absence de fuites.
•  Vérifi er la bonne stabilité de l’appareil.
•  Positi onner les vannes de la façon suivante : vanne A et C ouvertes en grand, vanne B fermée.
•  Mett re la pompe de fi ltrati on en foncti onnement, 
•  Vérifi er la circulati on d’eau de piscine dans l’échangeur,
•  Ouvrir les vannes D et E  en grand,
•  Vérifi er le remplissage et le dégazage du circuit chauff age, 
•  Mett re la régulati on sous tension puis la mett re en foncti onnement,
•  Régler la température de consigne.
•  Après les étapes de la mise en foncti onnement de votre échangeur : 

 - Vérifi er qu’il n’y a pas de fuites,
 - Vérifi er que le circulateur s’arrête de foncti onner quand on diminue la température de consigne ou quand on 

éteint la régulati on, et lorsqu’on arrête la fi ltrati on,
 - Vérifi er que l’échangeur n’est plus irrigué en eau par le circuit de chauff age lorsque la fi ltrati on est arrêtée, et 

lorsqu’il n’y a pas de demande de chauff age de l’eau de piscine.

Conseils : choix du module de régulati on dans le cas d’un Heat Line N
•  Il doit prendre en référence la température d’entrée d’eau de piscine dans l’appareil.
•  Il doit donner l’ordre d’irriguer le circuit primaire uniquement si l’on est en demande de chauff age et que 

la fi ltrati on est en foncti onnement, 
•  Il doit arrêter l’irrigati on du circuit primaire lorsque le bassin est arrivé à la température désirée.

Conseils : remise en foncti onnement du circulateur après une longue période d’arrêt
•  Le circulateur est équipé d’un système de nett oyage automati que permett ant de minimiser les eff ets 

d’encrassement. 
•  En cas de blocage, un voyant s’allume (voir § «5.2 I  Affi  chage de code erreur»), uti liser alors un tournevis 

pour le dégommer manuellement en passant par le trou central du circulateur.

FR
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   3.4 I  Foncti ons complémentaires

3.4.1 Réglage du point de consigne sur Heat Line + et SC

Pour faire apparaître et modifi er la valeur du point de consigne, appuyer, sur  ou .

3.4.2 Verrouillage / déverrouillage du clavier du circulateur sur Heat Line +

Appuyer 10 secondes sur .

3.4.3 Foncti onnement du circulateur sur Heat Line +
•  Lorsqu’il est en foncti onnement, le circulateur indique le pourcentage de puissance consommée instantanément par 

rapport à la puissance maximum : 

Performance Voyants

0 à 25%

25 à 50%

50 à 75%

75 à 100%

Conseils : remise en foncti onnement du circulateur après une longue période d’arrêt
•  Le circulateur est équipé d’un système de nett oyage automati que permett ant de minimiser les eff ets 

d’encrassement. 
•  En cas de blocage, des voyants s’allument sur le circulateur, voir § «5.2 I  Affi  chage de code erreur».

Conseils : bien choisir son mode de foncti onnement
•  Par défaut le circulateur est programmé sur le mode «pression proporti onnelle vitesse 3». Il est conseillé 

de conserver ce mode qui convient à la plupart des installati on. 
•  Si toute fois votre appareil est proche de la chaudière, il est possible de baisser la vitesse en vitesse 1 ou 

2 (voir § «3.4.4 Modes de foncti onnement du circulateur sur Heat Line +»).

 3.4.4 Modes de foncti onnement du circulateur sur Heat Line +

•  A parti r du l’affi  chage de performance : , appuyer  2 secondes   le mode de 
foncti onnement acti f apparaît.

•  Appuyer sur  pour faire défi ler les modes de foncti onnement : 

Mode Vitesse Voyants

Pression proporti onnelle

Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3

Pression constante

Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3

Courbe constante

Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3

Vitesse maximum

•  Appuyer sur  pour sorti r du menu. 
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❹ Maintenance

   4.1 I  Hivernage

•   L’hivernage est impérati f, pour éviter les casses liées au gel. Ce cas n’est pas pris sous garanti e.
•  Pour éviter d’endommager le coff ret électrique avec de la condensati on, ne pas le couvrir 

herméti quement.
•  Seul le joint du bouchon assure l’étanchéité, le remett re en place, ne pas uti liser de fi lasse! 

Ne pas serrer l’ensemble bouchon + joint de manière excessive pour assurer une bonne 
étanchéité et ne pas détériorer le fi letage.

•  Mett re la régulati on hors tension, 
•  Couper la circulati on d’eau dans les circuits primaire et secondaire, 
•  Vidanger le circuit primaire (att enti on à la température de l’eau, att endre quelle refroidisse pour éviter tout risque 

de brûlure) : 
 - fermer les vannes d’isolement D et E (voir § «2.2 I  Raccordements hydrauliques»), 
 - ouvrir la vanne de vidange,

•  Vidanger le circuit secondaire : 
 - fermer les vannes A et C (voir § «2.2 I  Raccordements hydrauliques»), 
 - dévisser les raccords pour vidanger l’échangeur,
 - revisser légèrement les raccords quand l’échangeur est vide.

   4.2 I  Entreti en

•  Un entreti en général de l’appareil est recommandé au moins une fois par an, afi n de vérifi er 
le bon foncti onnement de l’appareil et de maintenir ses performances, ainsi que de prévenir 
éventuellement certaines pannes. Ces acti ons sont à la charge de l’uti lisateur et doivent être 
réalisées par un technicien.

•  Ne jamais démonter le corps de l’échangeur.

4.2.1 Entreti en à eff ectuer par un technicien qualifi é

•  S’assurer que les tuyaux raccordés au niveau de l’appareil soient bloqués.
•  Uniquement pour Heat Line + et SC: 

 - Contrôler les organes électriques,
 - Vérifi er le raccordement à la Terre,
 - Vérifi er le serrage et les connexions des câbles électriques et l’état de propreté du coff ret électrique.

FR
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❺ Résoluti on de problème

•  Avant de contacter votre revendeur, nous vous invitons à procéder à de simples vérifi cati ons 
en cas de dysfoncti onnement à l’aide des tableaux suivants. 

•  Si le problème persiste, contacter votre revendeur.

•  

Si le problème persiste, contacter votre revendeur.

 : Acti ons réservées à un technicien qualifi é

   5.1 I  Comportements de l’appareil

L’appareil ne 
se met pas en 
chauff e tout de 
suite

•  Lorsque la température de consigne est att einte, l’appareil s’arrête de chauff er: la température 
de l’eau est supérieure ou égale à la température de consigne.

•  Quand le débit d’eau est nul ou insuffi  sant, l’appareil s’arrête : vérifi er que l’eau circule 
correctement dans l’échangeur, et que les raccordements hydrauliques ont bien été réalisés.

•  Il se peut que l’appareil ait détecté un défaut de foncti onnement (voir § «5.2 I  Affi  chage de 
code erreur»). 

•  Si ces points ont été vérifi és et que le problème persiste : contactez votre revendeur.

L'appareil ne 
foncti onne pas

•   S’il n’y a pas d’affi  chage, vérifi er la tension d’alimentati on et le fusible, si besoin le remplacer 
(voir § «5.3 I  Remplacement du fusible du coff ret électrique (selon modèles)»).

•  Lorsque la température de consigne est att einte, l’appareil s’arrête de chauff er: la température 
de l’eau est supérieure ou égale à la température de consigne.

•  Quand le débit d’eau est nul ou insuffi  sant, l’appareil s’arrête : vérifi er que l’eau circule 
correctement dans l’appareil.

•  Il se peut que l’appareil ait détecté un défaut de foncti onnement (voir § «5.2 I  Affi  chage de 
code erreur»). 

L'appareil 
foncti onne 
mais l'eau ne 
monte pas en 
température

•  Il se peut que l’appareil ait détecté un défaut de foncti onnement (voir § «5.2 I  Affi  chage de 
code erreur»). 

•  Vérifi er que la vanne de remplissage automati que ne soit pas bloquée en positi on ouverte, 
cela apporterait en conti nue de l’eau froide dans le bassin, et empêcherait la montée en 
température.

•  Il y a trop de déperditi on de chaleur car l’air est frais, installer une couverture isotherme sur 
votre piscine.

•   Vérifi er que l’appareil est bien dimensionné pour ce bassin et son environnement.

Il y a du bruit 
dans le circuit

•  Identi fi er si le bruit vient du circuit ou du circulateur. 
•  Si le bruit vient du circuit : 

 - il doit y avoir de l’air dans le circuit, purger l’installati on. 
 - le débit d’eau est trop élevé, réduire la vitesse de foncti onnement, voir § «3.4.4 Modes de 

foncti onnement du circulateur sur Heat Line +»
•  Si le bruit vient du circulateur : 

 - il y a de l’air dans le circulateur, le laisser foncti onner, il va s’auto-purger.
 - le débit d’eau est trop faible, augmenter la pression du circuit primaire et/ou contrôler le 

volume d’air dans le vase d’expansion (si installé) 

L’eau de la piscine 
est plus chaude 
que ce qui est 
demandé

•  Le circulateur ne foncti onne pas correctement, vérifi er qu’il s’arrête lorsque la température de 
consigne est att einte.

•  Un autre circulateur pousse sur le circuit primaire, dans ce cas prévoir une électrovanne à l’aller 
du circuit primaire piloté par les bornes 19-20 (voir § «2.3.1 Raccordement d’une commande 
externe pour l’alimentati on du circuit primaire»).

L’appareil fait 
disjoncter le 
disjoncteur

•   Vérifi er que le disjoncteur soit bien dimensionné et que la secti on de câble uti lisée est 
correcte (voir § «1.2 I  Caractéristi ques techniques»).

•   La tension d'alimentati on est trop faible, contacter votre fournisseur d'électricité.
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   5.2 I  Affi  chage de code erreur

Affi  chage régulateur Causes possibles Soluti ons

clignotant
La sonde de régulati on est hors 
service ou déconnectée  Reconnecter ou changer la sonde

Affi  chage circulateur
(première led rouge) Causes possibles Soluti ons

•  Le circulateur a détecté un 
problème électrique

•  Le circulateur est défectueux
•   Vérifi er la tension d’alimentati on
•   Remplacer le circulateur

Le circulateur est sous alimenté 
électriquement  Vérifi er la tension d’alimentati on

Le circulateur est bloqué  Uti liser un tournevis pour le dégommer 
manuellement en passant par le trou central du 
circulateur

   5.3 I  Remplacement du fusible du coff ret électrique (selon modèles)

•  ATTENTION ! Mett re l’appareil hors-tension !
•  Démonter le capot, 
•  Débrancher le régulateur, 
•  Reti rer le capot du régulateur ( ), 
•  Reti rer le fusible de protecti on (T3,15AH250V) ( ).

FR
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   5.4 I  Schéma électrique

 

19-20 contact sec de commande «normalement ouvert» So sonde de régulati on d’eau de piscine (PTC)

CA cordon d’alimentati on : 2P+T 10/16A 3G1 TH thermostat de régulati on avec affi  chage digital

CD contrôleur de débit B Blanc

F1 fusible de protecti on 3,15 A-T Bl bleu

GN gaine noire M marron

L1 led « marche/arrêt » N noir

L2 led « reg » clignotante en temporisati on ou fi xe 
chauff age en cours V-J vert-jaune

M1 moteur du circulateur  Terre

S1 interrupteur « marche/arrêt »
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Votre revendeur 
Your retailer 

Modèle appareil 
Appliance model

Numéro de série 
Serial number

Trouvez plus d’informations et enregistrez votre produit sur  
More informations and register you product on  

www.zodiac-poolcare.com


